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Renvooi:
* Er wordt gebouwd overeenkomstig het Bouwbesluit.
* Ter beperking van ontwikkeling van brand voldoen de verschillende
onderdelen aan de artikelen 2.92, 2.93, 2.94 en 2.95 van het bouwbesluit.
* Ter beperking van ontwikkeling van rook voldoen de verschillende
onderdelen aan de artikelen 2.12 van het bouwbesluit.
* De beschermde vluchtroute conform rookklasse s2 en een een brandklasse B
* Ventilatie dmv natuurlijke toevoer en mechanische afvoer.
* Ventileren conform NEN 1087
* Alle uitwendige scheidingsconstructies voorzien van isolatie,
* Aansluitvoorwaarden elektriciteit en drinkwater conform bouwbesluit, deel 1b, hoofdstuk IV.
* Electrische installatie minimaal volgens NEN 1010.
* Drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006.
* Rookmelders conform NEN 2555
* Opstelplaats aanrecht min. 0,6x1,5 meter en kooktoestel min. 0,6x0,6 meter
* De wateropname van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire
ruimten is conform NEN 2778, waarbij de wand van het toilet tot een hoogte van 1,2m 
een gemiddelde wateropname heeft 0.01 kg/(m2xS1/2), bij een badruimte geldt bovendien 
dat ter plaatse van de douche over een lengte van 3.0m deze hoogte 2.1 is
* de lucht- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen van inwendige
en uitwendige scheidingsconstructies conform NEN 2687, NEN 2778 en NEN 5128.
* Woning tvv telefoon- en cai-aansluiting.
* Hang- en sluitwerk overeenkomstig NEN 5087 en NEN 5096.
* Inbraakwerendheid volgens afdeling 2.25
* De voorzieningen voor water en electriciteit voldoen aan de (Model-) aansluitvoorwaarden voor 
water en electriciteit zoals deze zijn vastgesteld door de vereniging van Exploitanten van 
waterleidingen electriciteitsbedrijven in Nederland.
* Ventileren meterruimtes d.m.v. een sleuf boven en onder de deur.
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[m2]

ruimte opp (m2)

Begane grond [m2]

A1 verblijfsr 37,8m2

A2 verkeersr. 2,3m2

A3 badruimte 1,8m2
A4 verblijfsr 9,6m2
A5 verblijfsr 21,4m2
A6 verblijfsr 15,3m2

1e verdieping
B1 verblijfsr 18,0m2
B2 verblijfsr 5,1m2
B3 verkeersr 1,8m2
B4 badruimte 1,8m2
B5 verblijfsr 19,7m2

2e verdieping [m2]
C1 verblijfsr 18,0m2

C2 verblijfsr 5,1m2
C3 verblijfsr 14,3m2

C4 verkeersr 1,8m2
C5 badruimte 1,8m2

C6 verblijfsr 6,3m2

Renvooi

Woning
GO. 1 GO. 2 Gebruiksopp. Verbl.gebied 1 Verbl.gebied 2 Verbl.gebied 3 verbl. gebied Art. 4.21 lid 1: 55% GO
aanw. aanw. aanw. totaal aanw aanw aanw aanw. totaal min. aanw.
64,0 42,0 106,0 46,0 13,2 19,0 78,2 58,3 78,2
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